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島根２号機 アクセスホールカバー取付溶接部のひびについて

平成２９年２月１６日，島根原子力発電所２号機の第１７回定期検査（平成２４年１月２７

日開始）において，高経年化技術評価の一環として，水中カメラを用いた原子炉圧力容器

内の目視点検を実施していたところ，アクセスホールカバー取付溶接部に１箇所のひびを
確認した。

現在，対応を検討しており，その結果を踏まえ必要な措置を講じる。

アクセスホールカバー・・・建設時に作業員が原子炉圧力容器底部へ出入りするための穴（アクセスホール）を，
運転開始前，閉止するために設置したカバー。

【 アクセスホールカバー概略図 】

アクセスホールカバー
（ひびが確認された箇所）

アクセスホールカバー

原子炉圧力容器

ジェットポンプ

平面図

ひび確認箇所
（長さ：約55cm）

【シュラウドサポート上】 断面図

溶接部拡大図

アクセスホールカバー

直径：約50cm

厚さ： 16mm

重量： 約30kg

約20mm
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